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15.52

15.55

15.68

15.71

15.63

15.60

Limite à déterminer plus

précisément après

démolition de la

discothèque pour maintien

des bureaux et du garage

en place

Servitude à prévoir

dans les actes

notariés pour

l'égouttage et son

entretien
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Raccordement du tuyau d'aqueduc

sur l'Escaut à réaliser selon le plan de

détail type (plan n°8).
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15.21

CV comme regard de visite de

raccordement de l'immeuble

d'appartements à la limite du domaine

public + Ø300 d'attente en PP vers

l'immeuble d'appartements.

CV comme regard de visite de

raccordement de l'immeuble

d'appartements à la limite du domaine

public + Ø300 d'attente en PP vers

l'immeuble d'appartements.
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Zone à aménager dans le futur pour

maintien de la possibilité de jonction

avec le terrain constructible attenant.

Réalisation d'un talus temporaire

(hauteur 3m talus 6/4) pour limiter les

nuisances sonores de l'entreprise

adjacente.
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Bassin de retenue:

- Niveau fond: 13.25

- Niveau d'eau permanente: 13.75m

- Niveau hautes eaux (niveau de seuil)

Démolition et remise en état du chemin de Halage (pour

pose de l'aqueduc) à réaliser selon les instructions du SPW

VN pour les longueurs à refaire - travail par phase

nécessaire pour maintien du trafic du chemin de halage  et

piste de déviation à réaliser conformément aux descriptions

faites au CSC

Piste de déviation  temporaire du

Ravel pour permettre la pose par

phase de l'aqueduc en tranchée

ouverte
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